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FO-[v] Givare, beroende péa
anlaggningskonfiguration

FO = Utegivare

F4 = Ackumulatorgivare, art 7438702

F6 = Varmvattengivare, art 7438702

F12, F13 = Anlaggningsgivare, art 7426463
F20 = Panngivare, art 7438702
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Varmekrets M3 styrs av separat
shuntutbyggnad(tillbehér).
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Principschema. Kontrolleras och godkdnnes av bestédllare eller bestdllarens ombud.

Schemat kan behdvas kompletteras med avstdngnings/sektionsventiler och/eller 6vrig armatur enligt foér
installationsadressen gdllande normer. Varje produkts installationsanvisning ska féljas.

Ersatter ej projektering pa plats.

Tel: 08-4748800
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